
5月19日 8月11日 11月10日 2月9日 5月19日 8月11日 11月10日 2月9日

⽔温 （℃） 15 14.5 13 12 16.5 18 13 10 ─
ｐH ─ 6.8 7.5 7.6 7.2 6.7 7.4 7.4 7.0 5.8〜8.6
味異 ─ 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常でないこと

臭気 ─ 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常でないこと

⾊度 （度） ＜1 ＜1 ＜1 ＜1 <1 <1 <1 <1 5
濁度 （度） ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 ＜0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 2
全有機炭素 （mg/L） ＜0.3 ＜0.3 ＜0.3 ＜0.3 <0.3 <0.3 <0.3 <0.3 3
硬度 （mg/L） 53 51 52 50 54 52 52 50 300
⼀般細菌 （個/mL） 0 0 0 0 0 0 0 0 100
⼤腸菌 ─ 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出せず 検出されないこと

塩化物イオン （mg/L） 10 10 10 10 10 10 10 10 200
鉄及びその化合物 （mg/L） ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 ＜0.03 0.3
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 （mg/L） 1.7 1.8 1.7 1.8 1.7 1.8 1.7 1.8 10
蒸発残留物 （mg/L） 100 100 98 110 100 110 96 110 500

令和２年度　「布勢の清水」　水質検査結果

項目 単位
地点① 地点②

基準値


